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Wasserverband
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Muhlviertel

Gemeindeamt Kirchschlag bei Linz
Pol. Bez. Urfahr-Umgebung

Eing. - Ihr Zeichen:
am” 06, AUg' 2025 Ihre Nachricht vom:
0 i :
An das Gesehen ,\\)& Der Blrgermeister Unser Zeichen: 3/25
Gemeindeamt Kirchschlag gi?crﬁ\i';irli 11321 Aichberger
Kirchschlag 44 '
4202 Kirchschlag b.Linz

Hellmonsddt, am 30. Juli 2025

Betreff: Rundschreiben 1/25 - Ubermittlung von Trinkwasserbefunden

Sehr geehrte(r) Frau/Herr Biirgermeister(in)!
Sehr geehrte(r) Frau/Herr Amtsleiter(in)!

Im Juni wurde bei den Anlagen des Wasserverbandes wieder ein Turnus der von der
Sanitdtsbehorde vorgeschriebenen vierteljahrlichen Wasseruntersuchungen durchgefiihrt. Dabei
wurde von einem unabhéngigen Institut (AGES) auch ein Lokalaugenschein vorgenommen.
Beiliegend wird Thnen der aktuelle chemisch-physikalische und bakteriologische Befund iiber
das vom Wasserverband in das Ortsnetz Threr Gemeinde eingespeiste Trinkwasser zu Ihrer
Verwendung und eventuellen Verdffentlichung iibermittelt. Wir erlauben uns darauf
hinzuweisen, dass entsprechend § 6 der Trinkwasserverordnung die Betreiber von
Wasserversorgungsanlagen zumindest einmal jéhrlich die Abnehmer iiber die Qualitit des
gelieferten Trinkwassers hinsichtlich der Parameter Nitrat, Pestizide, pH-Wert, Gesamthirte,
Carbonathérte, Kalium, Kalzium, Magnesium und Natrium bzw. Chlorid und Sulfat zu
informieren haben. Nachdem der Wasserverband nicht an die Endverbraucher liefert, wird
ersucht, dieser Verpflichtung im Rahmen von Gemeindezeitungen udgl. nachzukommen. In
diesem Zusammenhang mochten wir auch auf die Internetseite des Verbandes hinweisen, wo die
aktuellen Untersuchungsbefunde in Kiirze eingesehen werden kénnen.

Im Zuge dieser Wasseruntersuchungsreihe hat es der Wasserverband wieder iibernommen, dort
wo ausschlieflich Fernwasser zur Verteilung gelangt, Trinkwasseruntersuchungen in den
Ortsnetzen der angeschlossenen Mitgliedsgemeinden durchzufiihren. In der Beilage iibermitteln
wir Thnen die entsprechenden Untersuchungsergebnisse mit den zugehdrigen
Lokalaugenscheinen aus dem Ortsnetz Ihrer Gemeinde. Sollten beim Lokalaugenschein Mingel
festgestellt worden sein, wére eine Behebung so rasch als méglich vorzunehmen.

Der Untersuchungsbericht tiber die Ortsnetze wird gemeinsam mit den Verbandsunterlagen der
Trinkwasseraufsicht beim Amt der OO. Landesregierung vorgelegt. Sie werden ersucht auch
ihren zust. Wasserwarten eine Befundkopie auszuhidndigen.

Mit freundlichlen GriiBen

&/ u\
(DI. Wolfgang Aichberger)

Geschiftsfiihrer

Beilagen: Wasseruntersuchungsbefund(e)

1:\2-Verwaltung, laufender Betrieb\Allg. Dienstbetrieb\Schriftverkehr allg\Rundschreiben\Rdschr:
Bankverbindungen: Allgemeine Sparkasse Oberosterreich — IBAN: AT69 2032 0029 0000 6683, BIC: ASPKAT2L
Sparkasse Pregarten — IBAN: AT46 2033 1000 0000 9100, BIC: SPPRAT21
UID: ATU 23460305, DVR: 0556203
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Akkreditierte Konformitatsbewertungsstelle
Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit
Inspektionsstelle des Geschéftsfeldes Offentliche Gesundheit, ID: 0406

Gemeinde Kirchschlag bei Linz Datum: 10.06.2025
Kirchschlag 44 Kontakt: Dipl.Ing. Dominik Zauner-Fr&hlich
4202 Kirchschlag bei Linz Tel.: +43(0)5 0555 41630

Fax: +43 50 55541119
E-Mail: dominik.zauner-froehlich@ages.at
Dok. Nr.: D-20594917

INSPEKTIONSBERICHT

iiber eine Inspektion gem. SNORM M 5874 im Rahmen der Trinkwasserverordnung / OLMB Kapitel B1 in der jeweils giiltigen Fassung
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-auftrdge der gegenstandlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt
werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 25073044

Kunde/Auftraggeber: Gemeinde Kirchschlag bei Linz

Kundennummer: 6203595

Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)

Inspiziertes Objekt: WV der Gde Kirchschlag d.FWV-Mdhlviertel

Anlagen-Id: 16131004

Leiter der Inspektion: Dipl.Ing. Dominik Zauner-Frohlich

Rechnungsempfénger: Fernwasserversorgung Miihlviertel, Wasserverband, Eckhartsbrunn 27, 4202
Hellmonsodt

Inspektionsbericht ergeht an: Fernwasserversorgung Mihlviertel, Dipl.-Ing Wolfgang Aichberger
Amt der OO Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft / Datei
liber Schnittstelle

Gemeinde Kirchschlag bei Linz

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH 3 -
SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien K y
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien \ Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605 1von 5



Institut fur Hydroanalytik Linz

WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

AGES

ORTSBEFUND
Parameter Ergebnis N| K
Beschreibung der Wasserversorgungsanlage
Begutachtetes Objekt Die gesamte Wasserversorgungsanlage 1
Die Wasserversorgungsanlage besteht aus dem Hochbehalter
Beschreibung der Anlage Kronabittedt mit einem Fassungsvermdgen von 5 m? und dem 1
Tiefbehalter Rohrach mit einem Fassungsvermdgen von 160 m?,
Verteilte Wassermenge 10,0 m3/d 1
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1
Schutzgebiet Der Z}Jstand des erfasst:en Einzugsgebietes lasst einen ]
ausreichenden Schutz flir das Wasservorkommen erwarten.
Der bauliche und technische Zustand der Wassergewinnungs- und
Maogliche Verunreinigung -forderungsanlage verhindert - soweit ersichtlich - jede 1
Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.
Die Einrichtungen fir Transport und Speicherung des Wassers sind
Versorgungsnetz soweit ersichtlich in einem solchen Zustand, dass jede 1
Beeintrachtigung der Wasserguite verhindert wird.
Aufbereitung des Trinkwassers Es wird keine Aufbereitungsanlage betrieben. 1
Technische Ausfiihrung Die Anlage wurde dem Stand der Technik entsprechend errichtet. i
Angaben zur Eigenkontrolle Es werden Aufzeichnungen Uber die Eigenkontrolle gefiihrt. 1
Zustand der WVA bei der Inspektion Die Anlage befindet sich in ordnungsgemalem Zustand. 1
Festgestellte Mangel keine 1
Baulich-technische Veranderungen an ket 1
der Anlage seit dem letzten Ortsbefund

Kommentar (Verwendetes Untersuchungsverfahren):

1) Inspektion einer Wasserversorgungsanlage

Ext.Norm: ONORM M5874:2009; EN ISO 19458:2006; ISO 5667-5:2006

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.SK. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 25073044

Dok. Nr.: D-20594917
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Institut fur Hydroanalytik Linz

WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

AGES

PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fiir den/die vorliegenden Priifgegenstand/-gegenstande und den
Umfang der durchgefiihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Priifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) beriicksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Priifbericht
darf grundsitzlich nur im Gesamten vervielfltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veroffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefligt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 25073044-001

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Witterung bei der Probenahme:
Lufttemperatur (°C):

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T25-00484.8

04.06.2025

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Reduzierte Routineuntersuchung mit Lokalaugenschein
nicht desinfiziertes Trinkwasser

laut Parameterliste

WV der Gde Kirchschlag d.FWV-Miihlviertel
16131004

Auslauf Feuerwehrhaus Kronabittedt

00

03.06.2025 :
AGES

Ja

Daniel Lampl

bewdlkt

16,0

04.06.2025 - 10.06.2025

Parameter Ergebnis K
Untersuchungsumfang
Untersuchungsumfang R - RoutineméaBige Kontrolle 2
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 2
Riickschluss auf Beschaffenheit beim Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 5
Verbraucher beim Verbraucher zu.
Rtickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 5
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.
Angewendete ; i . w

. ; E 2
Wasseraufbereltungsverfahren UV Desinfektion, teilweise Entsduerung

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.SK. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Institut fir Hydroanalytik Linz

WieningerstraB3e 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

AGES

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 13,2 grd C 3
Leitfahigkeit (vor Ort) 231 max. 2500 pS/cm
Sensorische Untersuchung (Labor)

Farbung farblos, klar

Geruch ohne Besonderheiten

Bodensatz kein Bodensatz

Mikrobiologische Parameter

kolorlxeblldende Einheiten bei 22°C 4 max. 100 KBE/ml 6
Bebritungstemperatur

koloqleblldende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/ml 6
Bebritungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 7
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 8
Allfillig verwendete Abkiirzungen:

IPW s Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW ... Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Inspektion einer Wasserversorgungsanlage: Festlegung des Untersuchungsumfanges
Ext.Norm: EN 1SO 19458:2006; ISO 5667-5:2006

Bestimmung der Temperatur im Wasser
Ext.Norm: ONORM M 6616:1994-03, Dok.Code: 7508

Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit (Bezugstemperatur: 20°C)
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, Dok.Code: 7511

Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
Ext.Norm: ONORM M 6620:2012-12, Dok.Code: 8689

Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen
Ext.Norm: EN ISO 6222:1999-05, Dok.Code: 10643

Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN 1SO 9308-1:2017-01, Dok.Code: 10649

Nachweis und Zahlung von intestinalen Enterokokken - Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000-04, Dok.Code: 10639

Zeichnungsberechtigt:

Dipl.Ing. Dominik Zauner-Frohlich e, ==--- Ende des Priifberichts

K ... Kommentar

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernahrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 25073044

Dok. Nr.: D-20594917
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Institut fiir Hydroanalytik Linz
Wieningerstrale 8, 4020 Linz

Leitung: Dr. Bernd Reichl

Das Wasser ENTSPRICH T im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden

lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Der geméB Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass derzeit keine Méngel bestehen, die eine

GUTACHTEN

Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeintréchtigen oder ausschlieRen.

Gutachter:

Dipl.Ing. Dominik Zauner-Fréhlich

AGES

Signaturwert

1S235NzBaFMAXMzU4y6COx56+NOLGXX1/5YDt1qUzi1jCv7BxyNw76rQe7ENAVitNSQm6yTBR
HO1TIHrPAmjVvml0zG4MpV2x2pcupEcs7hY0+1h/Wk2LK43+bwhJeWMMngqZV9IZTsMRs4m52
PH2Bu0zyZECObpZvVVbpt//6X31NnUk10IKCIN1jPv5bigrN498GluFPjetdJz4djCCvseMxrq
DkbVU63sn3qd1Jof3DLYIHpOoN14BmhEpb9ZeD6kP01ktS8BP8u/KtYCFEEVEHAPWSE1DvVADT
/aeK2j£81FqBk+R1o0IfczgweCZGBNtQtu7vVcqwwFMWLGsDvOQ==

@:?ﬁ’m%
PN
34 VR

AGES {

@ "

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=586178147653 CN=Agentur fiir Gesundheit
und Erndhrungssicherheit GmbH C=AT

Datum/Zeit-UTC

2025-06-10T11:21:182

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07, O=A-
f. Sicherheitssysteme im elektr.
Datenverkehr GmbH, C=AT

Serien-Nr.
Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1l.1.0
Parameter etsi-bka-moa-1.0

Prifinformation

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks

finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.SK. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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Institut fir Hydroanalytik Linz

Wieningerstra3e 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

Probenummer: 25073794-002

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Auftragsgrund:
Untersuchungsauftrag;
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-id:
Probenahmestelle:
Probestellen-Nr.:

Probenahmedatum:
Probenahme durch:

im Auftrag des Instituts:
Probenehmer:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T25-00485.2

05.06.2025

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

Mindestuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
nicht desinfiziertes Trinkwasser

laut Parameterliste

Wasserversorgung des WV FWV Miihlviertel
16111000

Hochbehilter Gorlitzer, Ablauf

16

04.06.2025
AGES

Ja

Daniel Lampl

05.06.2025 - 01.07.2025

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang MU - Mindestuntersuchung gem. TWV, Anhang Il Teil AZ 3

Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser.

Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lasst einen Ruckschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

xaiigzzﬁs;fei tungsverfahren UV Desinfektion, teilweise Entsduerung 3
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N[ K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 12,0 grd C 4
pH Wert (vor Ort) 7,74 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 223 max. 2500 uS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 7
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 7
Chemische Parameter

Gesamthérte 1,19 mmol/I 8
Gesamthérte 6,7 °dH 8
Carbonathérte 5.8 °dH 9

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
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Institut fir Hydroanalytik Linz

WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichi

AGES|

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N
Séurekapazitat bis pH 4,3 2,1 mmol/| 10
Calcium (Ca) 36,9 mg/I 8
Magnesium (Mg) 6,6 mg/! 8
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoff) ? 0.78 mg/! 1
Nitrat 9,4 max. 50 mg/| 12
Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/! 13
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/I 14
Chlorid (Cl-) 12 max. 200 mg/| 12
Sulfat 11 max. 250 mg/l 12
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/! 8
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/| 8
Natrium (Na) 8,0 max. 200,0 mg/! 8
Kalium (K) 2,3 mg/! 8
Mikrobiologische Parameter '
kolorjiebildende Einheiten bei 22°C 1 max. 100 KBE/m! 16
Bebrlitungstemperatur

kolorliebildende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/m 16
Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 17
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100mi 17
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100mi 18
Allfillig verwendete Abktirzungen:

IPW .. Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW o Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K .. Kommentar

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
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